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OCENA Nr HK-25 /2018
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego w Monkach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Pafistwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2018r., poz. 138 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017r., poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Morikach po uzyskaniu sprawozdan
z badan probek wody
- LPW.9051.1268.2018.7628.1734 z dnia 08.11.2018r.

- LM.9051.1987.2018.7710.2535 z dnia 13.11.2018r.
-LPW.9051.1345.2018.8118.1844 z dnia 23.11.2018r.
- LM.9051.2109.2018.8114.2700 z dnia 29.11.2018r.
- LM.9051.2170.2018.8408.2780 z dnia 11.12.2018r.

stwierdza:
1. Przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego w Motikach.
2. Zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okre$lonymi w zalaczniku nr 6 do rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z2017r., poz. 2294)

UZASADNIENIE
Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mofikach w oparciu o podjete

i czynnosci zwigzane z monitoringiem jakosci wody, sprawozdania z badan prébek wody pobranych
w dniach 04.12.2018 roku i 06.11.2018 roku, oraz sprawozdania z badafi probek wody pobranych w
ramach kontroli wewnetrznej 21.11.2018 roku stwierdza, ze woda w zakresie wykonywanych badar
spetnia wymagania dla wody do spozycia okreslonych w zatacznikach nr 1, 2 i nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wykonano badania prébek wody w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.
W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: liczbg bakterie grupy coli w 100 ml wody, liczbe bakterii
Escherichia coli w 100 ml wody oraz og6lna liczbe mikroorganizméw (jtk)w (22+/- 2)°C po 72 h w 1
ml wody. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwe, metnodé, odczyn,
przewodnosé, liczbe progowa zapachu (TON) i liczbe progowa smaku (TFN).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Monkach, wydal ocene o jakosci wody
z wyzej wymienionego wodociagu, celem powiadomienia  wladciciela  urzadzenia
i konsumentow oraz wlasciwego burmistrza gminy.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody z tego urzadzenia.

Pafistwowy Powisiowy Inspekior Sanita
\@ach{,— -

K™
Otrzxmu]'ei lek med. Andrzéj Marian Berner
1. Gmina Morki w Morikach, ul. Stowackiego 5a 19-100 Monki, {
@) ZGKiM w Morikach sp. z 0.0., ul. Kolejowa 21 19-100 Monki 4 J
3. Aa.

W zalaczeniu:
Sprawozdania z badaf wody: LM.9051.1987.2018.7710.2535 =z dnia 13.11.2018r.,

LPW.9051.1268.2018.7628.1734 z dnia 08.11.2018r., LM.9051.2170.2018.8408.2780 z dnia
11.12.2018r.



Zalacznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 3 Data obowiazywania 01.04.2016

\ Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiclogiczna W Biatymstoku. Dziat Laboratoryiny \

15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8
email: sekretariat@wsse.bialystok.pl

PCA |

PoLsKIE CERTRUM
AXBEDYTALJE

BADANIA !

tel: 85 732 60 11 Fax: 85 740 48 99
LM.9051.1987.2018.7710.2535

Biatystok, dnia 2018-11-13

z badan wody

\ Sprawozdanie Nr

AB 311

Nazwa i adres klienta: panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy W Monkach, 19-100 Monki, ul. Tysigclecia 5

e e I

Opis probki: RPU/3402/
Prébke wody dostarczono wraz z protokotem nr 235/HK/2008P/18 zawierajgcym dane: Data:2018-11-14.

-nazwa urzadzenia lub Zrodia wody: Wodociag w Monkach
-data/godzina pobrania prabki 2018-11-06 / 09:40
-Prébke pobrat: pracownik PSSE Monki zgodnie z PP/HK-01
Stan probki bez zastrzezen

Data wykonania badan: 2018-11-06 + 2018-11-09

Kod prébki 7710/2535/LM/N/18
' Krzeczkéw 15 A, kran u konsumenta

Miejsce pobrania probki

woda przeznaczona do spozycia

Rodzaj wody

Jednorazowa

Rodzaj probki
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
Procedura badawcza Wynik badania

Nazwa oznaczenia

Liczba bakterii grupy coli (jtk)
w 100 ml wody

Liczba bakterii Escherichia coli (jtk) ‘ PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 0
w 100 ml wody +A1:2017-4 0

PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 ) 0
+A1:2017-4 }

Liczba Clostridium perfringens (tacznie PN-EN ISO 14189:2016-10

ze sporami) (jtk) w 100 mi wody 0
Liczba paciorkowcéw katowych (Enterokoki) PN'EN 150 7899-2:2004 0
(jtk) w 100 ml wody
Ogolina liczba mikroorganizméw (jtk) ]
Ogéina liczba mikroorganizmow (jtk) w E 2004 - i
(36+2) °C po 48h w 1 ml wody PN-EN 150 6222:200

Prébka w ramach planu badania jakoéci wody na rok 2018.

*\Vg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r poz. 2294)

**Pgrametr w wW/w rozporzadzeniu Z okreéleniem "Bez nieprawid#owych smian." Zaleca sie, aby ogdina liczba mikroorganizmow nie przekraczata:
100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta. o

it/ Za zgodnosé z oryginatem

Wyniki odnoszg sig wylgcznie do badanej probki /ﬂ—,ﬂ/fﬁ A
date podpis

Bez pisemnej zgody WSSE w Biatymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane Inacze] jak tylko w catosdl.
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
| ahnrabnrin-

\\ “ "\\" —-—--* - *yowiedzialnosci za pob
R inaa /2018

- o &r i transport probki.
a4 CVETENT
_ Autoryzacia STARSZY Z@EEY/Si ENT
{Trs=ula Tomaszeyska



Zafacznik nr 18 do PC-02/IR-02 wyd 3 Data obowiazywania UL.U%.cULS
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M rapaliss tel: 85732 60 11 Fax:85 7404899  email sekretariat@wsse.bialystok.pl |

— //;-—__-——\-\ — : % - Sprawozdanie Nr LPW.9051.1268.2018.7628.1734 7z badan wody Strona | Stron \

e v e ; ; i
',4_,4/?:1\:\‘_\\\~ S \ Biatystok, dnia 2018-11-08 1 | 1

Higlnt ‘

AB 311

Nazwa i adres klienta: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Monkach, 19-100 Moriki, ul. Tysiaclecia 5
Prébki dostarczyt: pracownik PSSE W Monkach
2018-11-06 / 12:00
PLi/3384/2018 P

Data/Godzina przyjecia prdbek do badan
Onis probki: il
prébke wody dostarczono wraz 2 protokotem nr 235/HK/2008P/18 zawieraiacym dane: ata:2018-11-14
-nazwa urzadzenia lub srédia wody wodociag W Monkach
-data/godzina pobrania probki 2018-11-06 / 09:40
-Prébke pobrat:  Tatataj K. pracownik PSSE w Monkach

Stan probki:  Stan prabki bez zastrzezen

Data wykonania badar: 2018-11-06 + 2018-11-06
Niniejsze sprawozdanie badar/pomiarw sawiera wyniki badar objete zakresem akredytacji oraz badar nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu

_ akredytaj ozmaczone sa tera - X

zgodnie z PP/HK-01

7628/1734/LPW/N/18

Kod prdbki .
Krzeczkowo 15A - kran u konsumenta

Miejsce pobrania probki

Najwyzsze
dopuszczalne
stezenie®*

woda przeznaczona do spozycia

Rodzaj wody

Rodzaj prébki Jednorazowa
WYNIKI BADAN ORGANOLEPTYCZNYCH 1 EIZYKOCHEMICZNYCH

Nazwa oznaczenia Procedura badawcza Jednostka miary Wynik badania
Metnosé PN-EN IS0 7027-1:2016-09 pkt 5.3 NTU 0,40 £0,11 oK

Stezenle jondw wodoru (pH) | PN-EN 1SO 10523:2012 “ 7,4 + 0,2 (temp. pomiaru 19,5 °C) 6,5+ 9,5

Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 uS/em w 25°C ‘ 506 £ 96%** ‘ 2500

EE S0

PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009 - Z0

Mangan PN-EN ISO 15586:2005 m— 50
W

Twardod¢ ogdina (Twardosc) PN ISO 6059: 1999 60 + 50

e

I

|

i

Cel badania: Prébka w ramach planu badania jakoéci wody na rok 2018 _

* Warunek: [azotany],'50+[azotyny],f3 <lub = 1, gdzie wartogcl w nawiasach kwadratowych oznaczaig stezenle azotandw (NO3) i azotynow (NO2) w ma/l. Stezenie azotyndw W
wodzie uzdatnionei wprowadzonej do siecl wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucii nie moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.
*¥\\g rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 20171 poz. 2294)

***xTemperatura pomiaru 19,3 °C. Korekta za pomocy urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

*%K¥Pgrametr w w/w rozporzqdzeniu z przypisem " Akceptowalny przez konsumentaw i bez: n%eprawid%owych zmian"
wodzie w kranie konsumenta-do 15 mg/ pt/l " oraz dodatkowo dia metnosci * Zalecany zakres wartesd do 1,0 NTU"

Podana wartos¢ niepewnosdl nie uwzglednia etapu poblerania probki i stanowl niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% 1 wspdtczynniku rozszerzenia k =2

dodatkowo dia barwy " pozadana wartosc tego parametru \

Wyniki odnosza sie wylacznie do badangj probki

Bez pisemne]j zgody WSSE w Biatymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catoscl.

Klient ma prawo do reklamacii w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobér i transport probki.

INTEK

Autoryzacia: Sekcji Badan Powiefr , Wody i Gleby

Za zgodnosé z oryginatem

Dekretacja zgodna z dekretacj elektroniczng
Aokonang w dnnu((ﬂi/{/{a@'{g
5 61938568635553 f)rzez.g.r.\).\.snm Mﬂf‘m@q’"w systemie EZD “

.................



Zakacznik nr 18 do PO-02/1R-02 wyd 3 Data obowigzywania 01.04.2016

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biatymstoku. Dziat Laboratoryjny

15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8 \
tel: 85 732 60 11 Fax: 85 740 48 99 email: sekretariat@wsse.bialystok.pl

z badan wody

EOLSKIE CRNTAUM
AXRERYTACH

<$ Sprawozdanie Nr LM.9051.2170.2018.8408.2780
e | Bialystok, dnia 2018-12-11

AB 311

Nazwa i adres klienta: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Morikach, 19-100 Monki, ul. Tysiaclecia 5

probki dostarczyt:  pracownik PSSE w Monkach

Data/Godzina przyjedia prébek do badan 2018-12-04 / 11:40
Opis probki:

Prébke wody dostarczono Wraz z protokotem nr 245/HK/2008P/18
_nazwa urzadzenia lub zrédia wody: wododiag W Monkach
-data/godzina pobrania probki 2018-12-04 / 08:35

-Prébke pobrat: pracownik PSSE W Monkach

Stan prébki bez zastrzezen

Data wykonania badan: 2018-12-04 + 2018-12-07

zawierajgcym dane:

zgodnie z PP/HK-01

Kod probki 8498[2780/LM/N/ 18
obrano z kranu SPZ W Monkach
Miejsce pobrania probki o

woda przeznaczona do spozycia

Rodzaj wody

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

PN-EN ISO 9308-1:2014 -12
+A1:2017-4

PN-EN ISO 9308-1:2014 -12
+A1:20174

Liczba bakterii grupy coli (jtk)
w 100 ml wody

Liczba bakteril Escherichia coli (jtk)
w 100 ml wody

Liczba Clostridium perfringens (tacznie PN-EN ISO 14189:2016-10
ze sporami) (Gtk) W 100 ml wody

1 Liczba DadOWOWCﬁW katowych (Enterokoki) PN-EN ISO 7899-2:2004 = : 0
(jtk) w 100 mi wody

Ogdlina liczba mikroorganizméw (jtk) '

w (22£2) °C po 72hwl ml. wody PN-EN 1SO 6222:2004 *k

0gdlna liczba mikroorganizméw (jtk) w o E e s R i
(36+2) °C po 48h W 1 ml wody PN-EN 150 6222:2004 \

prébka w ramach planu badania jakosci wody na rok 2018.

*Wg rozporzadzenia Ministra 7drowia z dnia 7 grudnia 2017 . W sprawle jakosd wody przeznaczonej do spozycia przez Judzi (Dz. U. z 2017r poz. 2294)

*kparametr W w/w rozporzadzeniu Z okredleniem "Bez nieprawid%owych smian." Zaleca sie, aby ogdina Iiczbalmikroorganizméw nie przekraczata:

100 jtk/ 1 mlw wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,
200 jtk/ 1 mi w kranie konsumenta.

Wyniki odnoszg sig wytgcznie do badanej probki
Bez pisemnej zgody WSSE w Biatymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do reklamaciji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania _ v CTENT
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobér i transport probki. STARSZY A : V&L

‘ . . A '
‘a zgodnosé z oryginatem ut?dﬁﬁ?a T maszewska
P v
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