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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MONKACH

ul. Tysiaclecia 5 19-100 Monki, tel. §5 7162617, e-mail: monki.psse@gmail.com

Monki, 2020.03.09.

HK.4465.4.2020

OCENA Nr HK- 8/2020
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego w Monkach ul. Zdrojowa

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mornkach na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1)
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.) biorgc pod uwage otrzymane sprawozdanie
z wynikdw badan laboratoryjnych wody nr LM.8051.143.2020.329.167 z dnia 10.02.2020r. i
LPW.9051.87.2020.316.95 z dnia 05.02.2020r. probek pobranych w ramach ustalonego
harmonogramu - monitoring parametréw grupy A z wodociggu publicznego w Morkach ul.
Zdrojowa

stwierdza,

ze jako$¢ wody w zbadanym zakresie, odpowiada wymaganiom ww. rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W zwigzku z powyzszym PPIS w Monkach stwierdza, iz woda z wodociggu publicznego w
Monkach ul. Zdrojowa jest przydatna do spozycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowiqzujgca do czasu przeprowadzenia nastepnego badania
laboratoryjnego probek wody z przedmiotowego wodociggu.

Otrzymuje: f.f
Urzad Miejski w Monkach, ul. Sfowackiego 5a 19-100 Monki, /
C“’ ZGKiM w Monkach sp. z 0.0., ul. Kolejowa 21 19-100 Monki /
3. Aa. '
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Zatacznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd. 4 Data obowiazywania 9.12.2015

PCA l Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biatymstoku. Dziat Laboratoryjny ]
| PaLskie CentRUM 15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8 l
3F AT A “‘m‘“‘ tel: 85 740 85 40 Fax:85 740 48 99 email: sekretariat@bialystok.wsse.gov.pl
L - Sprawozdanie Nr LPW.9051.87.2020.316.95 2 badart wody | stona | Stron
./ _ ~ B Bl Biatystok, dnia 05.02.2020 1 1|
AB 3N
Nazwa i adres Klienta:  Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mortkach, 19-100 Moriki, ul. Tysigclecia 5
Prébki dostarczyh: pracownik PSSE w Morikach . ) RPL/414/2020 P
Data/Godzina przyjecia probek do badar 04.02.2020 / 10:00 Powiatows Singja~ Date:2020-0z-11
Opis probki: San'tar\?\,o‘E videmiologiczna
Prébke wody dostarczono wraz z protokotem ar 6/HK/2008P/20 zawierajacym dane: Lol
-nazwa urzadzenia lub zrédia wody Wodociag w Morikach, ul. Zdrojowa d :
: ; nia ={17-
-miejsce pobrania probki Moriki, ul. Kotataja 1, kran u konsumenta 02 1 1
-rodzaj wody:  woda przeznaczona do spoZycia o
-proke pobrat:  pracownik PSSE Moriki, zgodnie z: PF/HK-01 - WPLELYNEELO
data/godzina pobrania prébki  04.02.2020 [ 08:20 Nr........... ilos¢ zaf. ........ podpis..........
Stan prébki:  Stan prébki bez zastrzezen
Data wykonania badan: 04.02.2020 <+ 04.02.2020
Ninlejsze sprawozdanie z badar/pomiaréw zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badar nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone sg
literg - N
o Kod prdbki 316/95/LPW/N/20
13 Rodzaj prébki Jednorazowa Najwyzsze
WYNIKI BADAN ORGANOLEPTYCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH d°§t‘é§zeﬁg'/”e
Nazwa oznaczenia Procedura badawcza Jednostka miary Wynik badania wartosc *
Barwa PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015 metoda C mg/l Pt ponizej 2 -2
Metnost¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3 NTU 0,44 £ 0,12 )
Stezenie jonéw wodoru (pH) | PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,8 % 0,2 (temp. pomiaru 21,5 °C) 6,5+9,5
Przewodnoéé elektryczna4 | PN-EN 27888:1999 pS/cm w 25°C 437 £ 83 2500
Zapach N | PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009 - Z0 -2
Smak N | PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009 = Z0 -2
Jon amonu PN-C-04576-4:1994 mg/i - 0,50
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/ z 503
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009 ma/l - 0,50/0,10 3
Mangan PN-EN ISO 15586:2005 . ug/! : 50
Zelazo PN-ISO 6332:2001 pkt 7.1 ug/l 200
L (A) PN-EN ISO 15586:2005 paf! 1 200
Twardoéé ogéina (Twardosc) PN ISO 6059: 1999 mg/I CaCO, ?8‘:’ 61 1336388807 . 60 + 500 5

| badania: monitoring

Warto$¢ parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r poz. 2294)

Parametr w w/w rozporzadzeniu z przypisem " Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian" dodatkowo dia barwy " PoZzadana wartos¢ tego parametru W
ydzie w kranle konsumenta-do 15 mg/ Pt/l " oraz dodatkowo dla metnoéci " Zalecany zakres wartoéci do 1,0 NTU"

Warunek: [azotany]/50+[azotynyl/3 < lub = i, gdzie wartodcl w nawiasach kwadratowych oznaczajg stgzenie azotandw (NO3) i azotynéw (NO2) w mg/l. Stezenle azotynoéw W
wdzie uzdatnionej wprowadzongj do siecl wodociagowej lub Innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/l.

Temperatura pomiaru 21,1 °C. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

Wartos¢ zalecana ze wzgled6éw zdrowotnych - oznacza, 7e jest to wartos¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiazku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo
dociggowo-kanalizacyjne, minimaine zawartoscl,
jana warto¢é niepewnosd nie uwzglednia etapu pobierania prébki i stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k =2

| yioit g .

‘ormagje pozyskane od Klienta oznaczono kursywa. _ 2 ?/G @

niniejszym sprawozdaniu, wyniki badan odnosza sie wytacznie do analizowane] probki. H poapls
1 pisemnej zgody Wojewddzkiej Stagji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biatymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
:nt ma prawo do zlozenia skargi w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
boratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobor i transport probki. KIERQWNIK
Sekcji Badari P ‘l;\trza. Wody i Gleby
Autoryzacja:
Jerzy|Kopczuk

Koniec sprawozdania
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Zatacznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 4 Data obowigzywania 09.12.2019

PCA
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Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biatymstoku. Dziat Laboratoryjny |

15-099 Biatystok, ul. Legionowa 8

tel: 85 740 85 40 Fax: 85 740 48 99 email: sekretariat@bialystok.wsse.gov.pl
anie Nr LM.9051.143.2020.329.167 z badart wody Stona | Ston

Sprawozd
Biatystok, dnia  10.02.2020 1 | 1

LN

Data:2020-02-11

BADANIA

AB 311

Nazwa i adres Klienta:  Paristwowy Powiglowy Inspektor Sanitarny w Morikach, 1 9-100 Moriki, ul. Tysiaclecia 5

Probki dostarczyt: pracownik PSSE w Morikach
Data/Godzina przyjecia probek do badan 04.02.2020 / 10:00
(}P?.gsbm'ébk]: g . | '."';UWIE:Huua Stacia
ke wody dostarczono wraz Z protokotem nr 6/HK//2008P/20 zawierajgcym dane: Sanitarno-E idemioﬁ:gl?zna
-nazwa urzadzenia lub Zrédta wody Wodociag w Morikach, ul. Zdrojowa W onkach
-miejsce pobrania probkiz kran u konsumenta W Morikach, ul. Kotataja 1 . '
-rodzaj wody:  woda przeznaczona do spozZycia dnia '02- 1 l ‘
-probke pobrat: pracownik PSSE w Morikach, zgodnie z: PF/HK-01
-data/godzina pobrania probki 04.02.2020 | 08:20 WPELYNEELED -
Stan prébki:  Stan probki bez zastrzezen Nf.......[ilo$€ zak. . ... podpis......

Da  ykonaniabadaf: ~ 04.02.2020 + 07.02.2020

Kod probki ] 329/167/LM/N/20

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH

Nazwa oznaczenia Procedura badawcza Wynik badania
Liczba bakteril grupy coli (jtk) ~ S " ; 0
o 100 wody PN-EN ISO 9308-1:2014 -12+A1:2017-4
Liczba bakteril Escherichia coli () PN-EN ISO 9308-1:2014 -12+A1:2017-4 0
w 100 ml wody £
Liczba Clostridium perfringens (tacznie ze "
sporami) (itk) w 100 ml wody PN-EN ISO 14189:2016-10 - 0

Liczba paciorkowcdw katowych (Enterokoki)
(jtk) w 100 ml wody

Ogdina liczba mikroorganizméw(itk) w ] _ ra——
(2242) °C po 72h w 1 mi wody l PN-EN ISO 6222:2004 4‘ o

PN-EN IS0 7899-2:2004

I R

-6bka w ramach planu badania jakosc wody na rok 2020.

Narto$¢ parametryczna wg rozporzadzenla Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. W sprawie jakosci wedy przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r poz. 2294)

¥Parametr w w/w rozporzadzeniu z okredleniem "Bez nieprawidtowych zmian.” Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sied wodociggowej,

200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta. 22 2a3dncd
& zgodacké z orvginaten
o y A\

podais 38761430588807 164

formacje pozyskane od Klienta 0znaczono kursywg

ninigjszym sprawozdaniu,wyniki badan odnosza sig wytacznie do analizowanej probki.
iz pisemnej zgody Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biatymstoku sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
ent ma prawo do zioZenia skargi w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

\boratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobor i transport probki. . 5T. SYETENT
Autoryzacja

Muagdalena Giesko

Koniec sprawozdania



